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CHLORATOR C53

ZBIORNIK 
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ø  1000 mm HYDROFILTR 

ø 2800 mm
F= 5,4 m2 V = 10,70 m3
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CHLORATOR C53

SPRĘŻARKA WAN 

ISTNIEJĄCY 
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA
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TABLICA ROZDZIELCZA

ODŻELAZIACZ     ZF 2200 mm     F= 3,8 m2

złoże filtracyjne z defamanem 
OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE

UMYWALKA
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SUW KURCEW
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ 

BUDYNEK SUW

STAN    ISTNIEJĄCY STAN   PO  REMONCIE

PR OJEKT OWANIE I  NADZO RY 

Danuta  Skowroń ska 

Roszków 12b  63-200 JAROCIN  

Stad.dokum.i PROJEKT BUDOWLANY  

Obiekt WODOCIĄG  WIEJSKI  KURCEW 
REMONT STACJI UZDATNIANIA  WODY   WYMIANA URZĄDZEŃ 

Temat: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ   
Inwestor GMINA  KOTLIN  UL. POWSTAŃCÓW   WLKP   3 

Adres budowy Kurcew  gm. Kotlin Skala  1 :  100 
autor  oprac. Danuta Skowrońska  Data :     12.2015 
sprawdzający  inż. Janusz Skowroński Rys.  nr          3 

 


